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平台配置流程
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注册用户

2.1、新用户注册
打开平台登录页面：https://gk.vp.cn/
注意：使用谷歌chrome浏览器
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点击【立即注册】，填写下图相关信息，红框为必填项，点击【注册】
需要验证邮箱，才能注册成功。邮箱或者手机号用于修改密码等信息。
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注册完成后，会自动返回登录页面。输入用户名和密码，点击登录按钮进入首页。点击首页右上方【退出】按钮可以退出系统。

2.2、忘记密码

登录页面点击【忘记密码】→ 【找回密码】。
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2.3、下载中心
登录页面→【下载中心】，可以下载操作手册、汇集协议、接口文档、版本、安卓APP等
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2.4、密码修改

鼠标滑动到用户名上→点击【修改密码】→输入旧密码及新密码→【修改】。
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2.5、修改用户信息

鼠标滑动到用户名上→点击【个人信息】→输入用户信息→【保存】。
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系统LOGO可以选择logo图片上传。
展示风格可以选择默认风格、数据大屏
配置说明
需使用谷歌chrome浏览器

3.1、系统管理
3.1.1、工程配置
3.1.1.1、新建工程
进入【系统管理】的【工程管理】子模块，点击【新建工程】按钮。
用户下工程多，可以通过搜索定位工程。
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新建工程时，输入工程相关信息，在图中拖动鼠标，或者输入工程经纬度，确定工程展示位置。【工程名称】【工程类型】【行业】【经度】【纬度】是必填项。
【工程图片】不添加时，在地图上配置部位和测点，配置时注意选择【所属工程部位】
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新建工程时可以选择是否绘制浸润线
[image: image12.png]EEE

ESH

HEBIE

RESE:

TREEA

BEs

0 EE




3.1.1.2、设备配置

新建工程后，点击【设备配置】模块，选择对应的工程，点击【添加采集仪】按钮，选择相关的采集仪类型及采集仪通道数，输入采集仪相关信息；
*号为必填项；采集方式、发送方式、工作模式均默认。
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·通道配置

选择采集仪，点击【添加通道】按钮，选择对应的设备、需要配置的通道号，需要配置的传感器类型及型号，根据公式输入设备率定表中的系数、初始值和常量；
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备注：

选择【传感器类型】，选择相应的【仪器型号】，然后选择相应的【激励类型】，则会展示相应的公式
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也可以选择【传感器类型】后不选择仪器型号，直接选择需要的【激励类型】，不同的激励类型对应不同的公式，选择需要的公式进行配置

[image: image19.png]fEEEEEE

WERS

WEMEE

WEIRT

WEMEE

WERT

RO:

BFE

|A

G*(R1-RO+C

G (RI-ROMC

B

B





关于【激励类型】需要说明的振弦式（全频）、（中频）、（低频）、（高频）对应的公式中R1是频率^2/1000；如果设备上报的原始数据是模数的话，激励类型需要选择振弦式（模数电阻）。
. 设备复制和通道复制

设备复制应用场景：现场设备出现问题后需要更换设备，平台传感器配置不变，此时可以进行设备复制，将设备信息以及通道配置信息复制一份。需要配合设备管理中的设备同步功能，并将原设备的历史数据复制到新设备下。

采集仪信息列表页面，操作列中点击【复制】按钮，输入【目标采集仪ID】和【目标采集仪名称】，点击【保存】按钮。
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通道复制应用场景：各通道传感器系数初值等信息配置均一致，配置一个通道后可以使用通道复制功能，进行复制，简化配置。

传感器信息列表页面，操作列中点击【复制】按钮，选择【目标采集仪】和【目标通道】，输入【目标传感器名称】，点击【保存】按钮。
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·设备远程命令
平台提供 【参数读取】、【参数写入】、【校时】、【重启】、【数据中心】等远程命令，不同设备支持的命令不同。 对于常在线设备，命令可以实时下发；对于离线设备，命令只能预约。
【参数读取】：远程读取设备的采集间隔和发送间隔。
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【参数写入】：点击设备后面的修改按钮，远程修改设备的“采集方式”和“发送方式”，点击保存，点击“参数写入”
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常在线设备：
[image: image26.png]& RS > REWEE

O IEEE O WeEE
T ARSI Q sEEE TR
EMicro40-vwW
EMicroD-3475TS
EGL2-1
EGL2-2
EaM2-1 DT ]
FEIGM2-2
a6 Wicrodo-yw -1 — Microd0 ) = @ 610 2019-05-27 143855 1/84
MicroD-34757s Bl [ Micro40D [o=EEE) - B apo 2019-05-27 14:38:55 /|s @
6L21 | GL2vw [o=EEE) [t} @1n 2019-05-20 14:19:03 /8@
6L22 GL2-vw AN AL @i 2018-05-20 134459 Y Nl
GM2-1 GM-MM AN AL @i 2018-05-20 142419 Y Nl
6M2-2 - GM-VW6 N e | Bus 2019-07-22 143524 /84
fies] Micropro () #sTamn @110 2021-05-23 225551 sea





离线设备：
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【校时】：可以对设备进行校时
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【重启】：可以重启设备
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【数据中心】：设备数据中心读写配置命令，点击【数据中心】命令，在弹出的数据中心配置页面中，可以读取和写入数据中心，写入命令后设备会自动重启。

[image: image31.png]o G2-C/VW/LP/M16 - -

ESNCIEeEED | & /50





[image: image32.png]BEROES X

1 v Mg v G=F& v

GMQTT
2 GMQTT v RE v 6=Fa v
3 GMQTT v RE v 6=Fa v
4 GMQTT v RE v 6=Fa v
5 GMQTT v RE v 6=Fa v

6 GMQTT v s v G=¥a M





【固件升级】：针对GP设备进行升级。
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【版本号】：查询GP设备当前版本。
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【常在线】、【休眠】更改GP设备当前状态。

3.1.1.3、测点配置
进入【测点配置】界面，左侧树状图中选择要增加测点位置的工程（可以是地图也可以是工程或部位二维图）；
在图中点击测点位置，点击【添加部位】或者【添加测点】，添加相关信息，一个测点可以关联一个传感器，也可以关联多个传感器。
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·添加部位
选择【添加部位】按钮，在工程图片中选择部位的位置，输入部位的相关信息
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备注：不添加工程图片也可以在地图上直接添加部位图片。

·添加测点
 选择【添加测点】按钮，在工程图片或者部位图片中选择测点的位置，选择测点对应的设备[一个或多个]，输入公式、参数、单位的相关信息。
“测点名称”可以自定义；
点击【位置选择】按钮，可以在部位或工程中选择测点位置；
“经纬度”可以在 “位置选择” 上拖动或者手动填写；
“监测类型”选择测点相关的监测类型

降雨量和水位库容为特殊类型
“采集仪”需要选择【设备配置】中添加的设备；
“关联通道个数”可以选择 单个 或者 多个；
    单个：选择采集仪的某一个传感器，
    多个：可关联同个采集仪的多个传感器或者不同采集仪的多个传感器
“通道测值”中的 系数名 ，需要与 公式中的一一对应；

“测点测值”中的公式可以自定义，公式中的变量与通道测值的系数名对应，物理量和单位都可以自定义，小数位可以选择。
“测点图形Y轴名称”：测点数据图形的Y轴名称自定义；

“点击选择图片”、“备注”：对此测点进行图片和文字注释。
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备注：如果工程测点过多，工程图片无法完全展示测点，可先在工程图片中添加部位，再添加测点；如：工程图片-部位图片-测点。

一个设备或者一个传感器可以对应多个测点。

雨量设备的监测类型要选择【降雨量】，测点测值的物理量才会出来相应时段的雨量；
水位库容设备选择【水位库容】参数，需要提供水位库容对应关系。

监测类型的【其他】大类为定制类型。
3.1.2、子用户管理
进入【系统管理】的【用户管理】子模块，点击【新建用户】按钮，输入子用户相关信息。
用户下的子用户过多，可以进行搜索定位。
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展示风格可以选择 “默认风格 / 数据大屏”。
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添加用户时，可以给该用户分配工程权限。
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备注：用户权限

用户权限分为：工程用户、管理用户、普通用户和访客用户；新注册的用户是“工程用户”。

工程用户：可以对工程、设备及传感器、测点、预警、巡视检查、视频等进行配置及修改；新建管理用户、普通用户和访客用户；

管理用户：可对分配权限的工程进行的设备、传感器、测点预警、巡视检查、视频等进行配置及修改；
普通用户：仅可查询分配权限的工程的配置信息和数据，处理预警信息，巡视检查；
访客用户：仅可查询分配权限工程的数据，查看历时预警信息和巡视检查记录；

system超级管理用户：可以创建工程用户，拥有最高权限。

注意：对于私服用户来说，system超级管理员用户

3.1.3、操作日志
进入【系统管理】的【操作日志】子模块，选择日期，点击【搜索日志】。默认查看本用户及下属用户日志。
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3.1.4、文档管理
进入【系统管理】的【文档管理】子模块，点击【上传】按钮，上传需要保存的文件。
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备注：“上传”和“添加文件”功能相同；文件总大小需在100M以下。

添加文件后，右击文件名称，可以对文件进行查看、下载、改变尺寸、重命名、删除。也可以在搜索框中搜索相关文件。
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3.1.5、管理用户的权限

3.1.5.1、基础数据库

【系统管理】→【基础数据库】模块，可以添加基础数据。
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3.1.5.2、系统统计
【系统管理】→【系统统计】模块，可以查看整个平台下用户、工程、采集仪、传感器、测点和结果数据的当日新增、当月新增、当年新增、共有总数的统计信息。
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3.2、设备管理

3.2.1、设备数据
进入【设备管理】的【设备数据】，选择相关项目下的设备，查看设备的原始数据和合成数据；以及原始数据和合成数据的过程图。
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点击【数据导出】，导出本页面数据，设备数据页面的数据只能导出单个参数的历史数据
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3.2.2、设备状态

进入【设备管理】的【设备状态】，查看设备的近期状态，点击工程查看工程下的状态统计。
正常为绿色，异常为红色，当天未报数为灰色。右侧可以查看当前电压及电压历史数据。
点击设备状态统计的数字，可以查看相应状态的设备；
G2设备可以看到电压、温度、信号强度、信噪比；SMAER设备可以查看电池电压、电池温度

低电压标准（GL2：3.4；G2：11.6；SMART：3.7）

下图中的1、2、……29、30为时间日期，表示某月的1、2日
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3.2.3、数据同步

进入【设备管理】的【数据同步】，选择【源设备】和【目标设备】，选择同步数据的时间段，点击【开始同步】按钮。则会将源设备的原始数据同步到目标设备下。设备同步功能需要配合设备复制功能一起使用。
鼠标定位至源设备，点击左侧的源设备，鼠标定位至目标设备，点击右侧的目标设备
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3.2.4、远程召测
进入【设备管理】的【远程召测】，选择相关设备和传感器，点击【测量】按钮，召测设备数据。可以选择导出召测数据。
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备注：目前只有CCU+Micro、G2相关设备、GL3设备等支持远程召测（因为设备是常在线设备）。
3.2.5、重新计算

进入【设备管理】的【重新计算】子模块，左侧树状图中选择相关设备及传感器，选择重新计算的时间，进行计算。重新计算时不要选择过长时间、过多设备，建议分时段进行重新计算。
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重新计算的时间间隔为5分钟
重新计算的数据，可以选择：所有数据、人工录入、自动采集数据。
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3.2.6、动态数据展示
进入【设备管理】的【动态数据展示】，可以看到G2-DVW设备，展示动态采集仪的实时数据。
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3.2.7、原始数据导入


进入【设备管理】的【原始数据导入】子模块，选择【工程】和【模板】以及【文件】，点击【导入表格】进入原始数据导入。数据模板请下载平台提供的数据模板，并需满足说明中的要求。
    注意：导入原始数据的模板，注意格式，不能有空格。
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数据图形

4.1、报表过程线

进入【数据图形】的【报表过程线】子模块，左侧树状图中选择【测点】或者【设备】，选择数据时间段及取值间隔，点击【查询】按钮查询，点击【报表导出】按钮导出报表。
【报表过程线】功能可查询【数据报表】【单点图形】【多值图形】
【时段选择】可以选择“当天”，“当天(雨量)”，“最近一周”，“最近一月”，“最近三月”，“最近一年”，“自定义”。
【数据排序】可以选择“时间正序”，“时间倒序”。

【时间间隔】可以选择 “全部时间”、“1天”、“2天”、“1周”、“1月”，“自定义，”默认为“全部时间”。

【仅第1测值】设备配置多个参数时，可以只查看第一个测值的数据。
【数据报表】查询时，会出现时段最大值、最小值、平均值。
【单点图形】显示每个测点或传感器的数据变化情况，右侧可以导出或打印

【多值图形】显示勾选的所有测点或传感器的变化情况

【重设值范围】对数据的Y轴值进行设置
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4.2、统计报表


进入【数据图形】的【统计报表】子模块，选择测点或传感器，点击【查询】按钮查询统计报表，点击【报表导出】按钮可以将统计报表导出到WORD中，适合A4纸报告打印。
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4.3、分布图

进入【数据图形】的【分布图】子模块，选择传感器或者测点，点击【查询】按钮查询分布图，点击【导出】按钮导出数据及分布图。
图形有【线状图】和【柱状图】；图形方向有【垂直方向】和【水平方向】
【柱状图】一般查看雨量使用

【仅第1测值】
【显示极值线】
【仅显示物理量】
【测次播放】播放选择时间段内数据的变化情况
下图为垂直方向和水平方向展示的数据，及雨量柱状图
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4.4、多维度变形
进入【数据图形】的【多维度变形】子模块，左侧树状图中选择相应的 6150-SI 设备。

此模块会筛选工程中的 6150-SI设备。

可以显示：三维图、垂直显示图、水平显示图、数据列表、测次轮播
测次播放会播放选择时间段内数据的变化情况。
三维图：
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垂直显示图：XZ 、YZ图
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水平显示图：XZ图
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数据列表：
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测次播放：
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4.5、人工录入

进入【数据图形】的【人工录入】子模块，选择测点，录入数据或者修改删除数据。可以按照时间范围选择数据，也可以按照测值范围选择数据。
·可以导入测点所有参数的数据，注意参数顺序
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·按照参数导入，选择相关参数，导入文件
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或者直接点击添加
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对结果数据进行编辑：
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备注：仅注册用户和管理用户可操作该界面。
此界面查看数据不去重，重复录入会出现多条数据
4.6、等值面
进入【数据图形】的【等值面】子模块，可以进行等值面边界配置和等值面展示。

4.6.1、等值面边界配置

①添加地图边界：数据图形→等值面→等值面边界配置→选择添加地图边界→选择所属工程→边界名称→边界解析→保存

或者手动生成：数据图形→等值面→等值面边界配置→选择添加地图边界→选择所属工程→边界名称→开始→画等值面→结束→保存
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②添加二维图边界：数据图形→等值面→等值面边界配置→添加二维图边界→边界名称→开始→画等值面→结束→保存
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4.6.2、等值面展示

选择要展示的等值面→选择时间段→点击【生成】

地图边界展示
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②二维图边界展示
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数据分析
5.1、相关图
进入【数据分析】的【相关图】子模块，左侧树状图中选择【测点】或者【设备】，添加横轴和添加纵轴，选择开始时间和结束时间，点击【查询】按钮，查询相关图，点击【导出】按钮导出。
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备注：一个测点中有两个相关数据，才能正确的画出相关图
5.2、对比图形
进入【数据分析】的【对比图形】子模块，左侧树状图中选择【测点】或者【设备】，添加对比值1和2，选择开始时间和结束时间，点击【查询】按钮，查询对比数据或者图形，点击【导出】按钮导出。
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5.3、雨情统计
进入【数据分析】的【雨情统计】子模块，可以查看雨情情况。
数据图形→雨情统计→选择统计方式→统计时间→查询

【5分钟统计】
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【时统计】
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【日统计】
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【月统计】
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【年统计】

[image: image87.png]N I R R ER e

BEEHERERITE
[N N NI N EXN N N G XN N
Bgit 9.2 39.8 1214 169.6 2427 2893 148 2511 206 34 18 o

£8it 12969




预警管理

备注：仅工程用户和管理用户可操作该界面。

6.1、预警查询
查询、处理历史预警信息
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【时间选择】一天、一周、一月
【预警级别】一级、二级、三级
【处理状态】未处理、已处理、全部

选择测点或者设备，或者输入测点、设备的名称

备注：选择需要查询的时间、预警级别、处理状态和发送状态；可以选择对设备的预警和对测点的预警。
预警配置流程：先确定预警模板 → 配置预警阈值 → 配置触发预警联系人 → 对预警信息进行处理
6.2、预警配置

6.2.1、预警阈值配置
测点测值或者设备测值的预警阈值配置；
进入【预警管理】→【预警配置】→【预警阈值配置】子模块，左侧树状图中选择测点测值或者设备测值，点击【添加测点测值预警】或【添加设备测值预警】按钮，输入相关预警信息，选择预警模板。
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预警类型：阈值预警、变化预警和速度预警。
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预警条件关系：与、或。
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预警模板：可以选择默认模板和自定义模板。
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预警级别：一级、二级和三级，一级为最高预警级别。

广播预警模块：支持特定厂家的特定广播设备，目前为厦门四信。
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添加的预警规则默认为开启状态，可以进行关闭。
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设备添加预警阈值配置时，可以添加加密报
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6.2.2、预警发送配置
进入【预警管理】的【预警发送配置】子模块，左侧树状图中选择工程 → 级别，选择【联系人】，点击【添加联系人】按钮，输入接收预警信息的手机号及邮件，点击【保存】，进行配置。
可以批量添加多个联系人，一次保存。
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进入【预警管理】的【预警发送配置】子模块，左侧树状图中选择工程 → 级别，选择【广播设备】，点击【添加设备】按钮，输入设备名称及设备编号，点击【保存】，进行配置。
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6.2.3、预警内容配置

预警信息发送内容配置；
进入【预警管理】的【预警内容配置】子模块，点击【添加模板】按钮，输入相关预警信息。

[image: image98.png]TERSES -

A FZERE > AZREES

Lo

1 IERETSER ERETE IERETSER

2

E

MBS RS BEER001
WSS BEER001
WS ERERSEREER00L
BENESHRSERER00L
BENESETEERER00L
BENERETSERER00L

BRER

NSRS

FETRE:

T (TREH) Bl

T (TREH) Bl

T (TREH) Bl

T (TiEEH) ©Es

T (TiEEH) ©Es

T (TiEEH) ©Es

BEETE

(USSR WNE UESH) & (RS0E) 7% (95
(USSR WNE UESH) & (RS0E) 7% (95
(USSR WNE UESH) & (RS0E) 7% (95
(REER] WNE (UESH) & (RS0E) 7% (985
(REER] WNE (UESH) & (RS0E) 7% (985

(REER] WNE (UESH) & (RS0E) 7% (985

e

WES (R ERER
WHEEETTETEE
WSHERERTETEE
EEMESRSERER
EEMEEERSERER

EEMERETSERER

HERE:TE

20210209 105822
2020-08-22 120000
2020-08-22 120000
2018-06-08 144253
2020-08-22 120000
2020-08-22 120000

2018-06-08 14:39:55




[image: image99.png]ZREEE |

A FZEE - AESATESEN

* EIRER

SR

TEELE:

EIRRE

SEENEENTSES TS oFSE DSNESEE SIS EEAT T  ERNSESNEE.

2021-07-01 17:22:02

DiEE




平台提供七个默认的预警模板，用户也可根据自己需要，自行添加模板。
【测点】模板
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【设备】模板
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巡视检查

记录一个时间段内某个项目的状态
7.1、巡视检查记录
进入【巡视检查】的【巡视检查记录】子模块，点击【添加记录】按钮，输入相关信息。
可以对已添加的记录进行查看、修改和删除。
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选择时间，可以查询时段内的记录。

添加记录，增加新的巡视检查记录。
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数据导出：导出巡视检查记录
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7.2、巡视检查配置
进入【巡视检查】的【巡视检查配置】子模块，点击【添加项目】按钮，输入相关信息。
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视频监控

8.1、视频查看
8.2.1、实时视频
进入【视频查看】的【实时视频】子模块，查看项目视频，可通过右侧云台控制对视频设备焦距、焦点等进行调整。只能用IE 9以上查看。
[image: image108.png]



8.2.2、定时拍照
【视频查看】中点击视频测点配置【定时拍照】时间，可以选择间隔1时、2时、4时等。默认关闭。
【定时拍照】模块中选择任意视频测点，则会展示该测点下所有定时拍照图片。
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8.2、视频配置

进入【视频监控】的【视频配置】子模块，点击地图或者工程二维图，左键【添加视频】按钮，输入相关信息。
工程部位：选择工程

测点名称：自定义

摄像头编码：摄像头编码

关联采集仪：项目中关联的设备ID
拍照间隔时间：可以选择间隔1时、2时、4时等。默认关闭。
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8.3、视频备注
0、使用视频监控模块需要使用IE浏览器，9以上。

1、实时视频页面第一次进入时会自动安装视频加载控件，安装完成后可刷新页面重新进入功能页，或关闭浏览器重新打开再进行使用。
2、如果安装控件时失败可能原因是：
2.1 浏览器的安全设置不正确，需要修改浏览中的设置，允许activex的运行；
 浏览器的安全设置方法：

①点击浏览器右上角工具栏中的[image: image112.png]


（设置）选择下拉列表中的“Internet选项”；
②选择“安全”，选择“自定义级别”。如果取消下面的“启用保护模式”。
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③找到其中的“ActiveX控件和插件”部分的设置，将下面的ActiveX相关的设置设为启用或者提示。如下：
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2.2 IE浏览器的安装都是更新的，可能在浏览器安装时就是有错误的，导致浏览器不能加载控件）。此时建议重新安装浏览器。
日报管理
9.1、日报查询
进入【日报管理】的【日报查询】子模块，可以看到每日生成的日报。

可以把日报下载至本地
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9.2、发送配置
进入【日报管理】的【发送配置】子模块，添加日报发送人。
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首页
10.1、进入工程

展示风格有默认风格和数据大屏两种。

在GIS地图中，点击相应工程，会弹出工程信息，点击工程图片，可查询测点数据，设备、传感器数据、测点数据、重点关注数据。
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如果地图上工程过多，也可以通过右侧按钮进入相应工程。
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数据大屏模式：
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首页有【工程类型统计】、【采集仪类型统计】、【测点类型统计】

可选择地图模式
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10.2、工程图片


点击相关工程，进入【工程图片】，可以查看工程下的部位及测点。
    有二维工程图片和三维工程。

点击参数后面的图标，查看参数的数据及过程图。
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点击测点名称，查看测点详情。
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点击测点名称后面的图标，查看数据图形
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10.3、监测类型

点击【监测类型】，通过监测类型查看各参数数据。

【预警管理】中配置的预警信息会显示在预警阈值中，当有报警数据时，计算测值会显示为红色
[image: image129.png]B @

e
IeES
—ETEEN —ETE R Tt B
= v || s hd |

1 BGK-4420 L
2 BGK-4420 fi
3 BGK-4430 L
4 BGK-4430 fi





[image: image130.png]===

HEEE > SR > SHESEATRSRERINRSENF20185E (825)
B & SNERARSN RISy
p=ci ] Lo
D
1
2 215.03 38776
E
4
H 230,03 69493
6
7
H 236.02.37685

N S N N R

0731

049

1626

0048

0170

0805

0480

1076

0569

BB

()

()

()

Xz (m)

iz (m)

ZiE(m)

Xz (m)

iz (m)

ZiE(m)

s

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

2019-12-25 14:00:00

SEREBIR

BB EREEBRERBEEBRR





10.4、工程统计


点击【工程统计】，查看用户下的工程信息。
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10.5、重点关注


在【工程图片】中找到需要重点关注的测点，点击【重点关注】的星号按钮，可在重点关注中查看此测点。

    取消重点关注测点，需要点击星号取消
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10.6、三维工程图片[针对有三维图的项目]
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【场景信息】→【查看部位】/ 【查看全部】→【某部位】/【全部】
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【查看测点数据】可以查看全部测点数据
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【点击三维图片部位】→【出现此部位的二维图】
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10.7、首页统计信息

首页下方有工程类型统计、采集仪类型统计、测点类型统计，可供参考及打印。
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