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1.基康Http数据调用接口格式
1.1修订信息
	版本号
	操作人
	备注

	1.0
	马晋强
	基康Http数据调用接口

	1.1
	李江
	修订

	1.2
	周松洁
	修订

	1.3
	周松洁
	修订

	1.4
	李江
	增加查询关系接口

	1.4.1
	李江
	优化测试例子

	1.4.2
	李江
	优化测试例子

	1.4.3
	李江
	合成数据统一改名结果数据

	1.5
	周松洁
	增加测点、测点参数查询接口

	1.6
	周松洁
	增加测点集下所有测值最新数据及预警与否

	1.8
	周松洁
	增加查询参数（paraid）历史数据接口



1.2汇集流程
汇集流程图如下：
Http请求
数据调用接口
Web

                               
Http响应Json



1. 用户通过http请求的方式，按照数据调用接口格式发送请求。
2. 数据调用接口收到请求后会验证相应信息后通过http的方式给予响应，响应信息中包含当前收到请求的用户验证信息以及通过验证的设备数据。
1.3 Http查询数据
请求
请求URL：dataChart/queryShareDataList.do
Post请求，具体参数如下表：
	属性
	类型
	必填
	备注

	username
	String
	是
	平台登录用户名

	password
	String
	是
	平录登陆密码

	idType
	int
	是
	0：设备id，1：2d测点id，2：3d测点id

	idCode
	String
	是
	对应idType

	startTime
	String
	是
	查询设备起始时间，格式”yyyy-mm-dd hh24:mi:ss”

	endTime
	String
	是
	查询设备结束时间，格式”yyyy-mm-dd hh24:mi:ss”

	dataType
	int 
	否
	idType=0: 查询数据类型标识，查询原始数据：“1“，查询结果数据：”0“



响应
Json字符串，具体参数如下表：
	属性
	类型
	备注

	flag
	String
	返回标识，“0”代表用户名密码不对，“20”代表此用户无查询此设备权限，“2”代表查询数据未完成，“3”代表查询数据已完成。“4”代表未查询到数据

	info
	String
	Flag的结果描述

	dataList
	List
	返回数据集合，最大1000条。

	endTime
	String
	dataList最后一条数据日期，flag为2则下次请求作为起始时间查询。

	idCode
	String
	



dataList中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	id
	String
	id

	paraId
	String
	paraId

	paraValue
	String
	数据值

	collectTime
	String
	采集时间

	systemTime
	String
	系统接收时间

	unitName
	String
	物理量

	unit
	String
	单位

	collectT
	Date
	

	systemT
	Date
	


注：数据排序按采集时间升序
补充：接口返回标识（flag）和信息（info）说明
"0"："用户名或密码错误!"
"20"："该用户无查询此设备权限!"
"2"："数据未完成!"
"3"："数据已查询完成!"
"4"："未查询到数据!"
"5"："测点/设备编号不能为空!"
"6"："开始、结束时间不能为空!"
"7"："参数idType不能为空!"
"8"："开始、结束时间格式不正确!"
"9"："开始时间不能大于结束时间!"
"10"："参数idType错误!"
"11"："参数dataType错误!"
"102"："非法请求!"
"200"："无效用户!"
"101"： "参数校验异常：%s!"
"400"："失败!"

测试URL：
Json示例：（设备结果数据）
http://gtd.vp.cn/dataChart/queryShareDataList.do?username=test001&password=666666&idType=0&startTime=2020-05-18%2000:00:00&endTime=2020-05-19%2011:00:00&idCode=000000023088&dataType=0
{
	"flag": "2",
	"info": "数据未完成!",
	"dataList": [{
		"id": "2405715",
		"paraId": "00000002351f00ff0000000200110001",
		"paraValue": "997.155",
		"collectTime": "2020-05-18 00:00:00",
		"systemTime": "2020-05-18 00:02:57",
		"unitName": "X方向位置",
		"unit": "mm",
		"collectT": "May 18, 2020 12:00:00 AM",
		"systemT": "May 18, 2020 12:02:57 AM"
	}, {
		"id": "2410415",
		"paraId": "00000002351f00ff0000000800110001",
		"paraValue": "-499.075",
		"collectTime": "2020-05-18 06:00:00",
		"systemTime": "2020-05-18 06:02:57",
		"unitName": "X方向位置",
		"unit": "mm",
		"collectT": "May 18, 2020 6:00:00 AM",
		"systemT": "May 18, 2020 6:02:57 AM"
	}, {
		"id": "2410374",
		"paraId": "00000002351f00ff0000000600110002",
		"paraValue": "0",
		"collectTime": "2020-05-18 06:00:00",
		"systemTime": "2020-05-18 06:02:57",
		"unitName": "Y方向位置",
		"unit": "mm",
		"collectT": "May 18, 2020 6:00:00 AM",
		"systemT": "May 18, 2020 6:02:57 AM"
	}, {
		"id": "2414349",
		"paraId": "00000002351f00ff0000000000110002",
		"paraValue": "128.708",
		"collectTime": "2020-05-18 12:00:00",
		"systemTime": "2020-05-18 12:02:53",
		"unitName": "Y方向位置",
		"unit": "mm",
		"collectT": "May 18, 2020 12:00:00 PM",
		"systemT": "May 18, 2020 12:02:53 PM"
	}, {
		"id": "2426008",
		"paraId": "00000002351f00ff0000000000110003",
		"paraValue": "6.2072",
		"collectTime": "2020-05-19 04:00:00",
		"systemTime": "2020-05-19 04:02:49",
		"unitName": "Z方向位置",
		"unit": "mm",
		"collectT": "May 19, 2020 4:00:00 AM",
		"systemT": "May 19, 2020 4:02:49 AM"
	}, {
		"id": "2425976",
		"paraId": "00000002351f00ff0000000400110002",
		"paraValue": "40.85",
		"collectTime": "2020-05-19 04:00:00",
		"systemTime": "2020-05-19 04:02:49",
		"unitName": "Y方向位置",
		"unit": "mm",
		"collectT": "May 19, 2020 4:00:00 AM",
		"systemT": "May 19, 2020 4:02:49 AM"
	}, {
		"id": "2429089",
		"paraId": "00000002351f00ff0000000800110003",
		"paraValue": "-10.4385",
		"collectTime": "2020-05-19 09:00:00",
		"systemTime": "2020-05-19 09:05:04",
		"unitName": "Z方向位置",
		"unit": "mm",
		"collectT": "May 19, 2020 9:00:00 AM",
		"systemT": "May 19, 2020 9:05:04 AM"
	}],
	"idCode": "00000002351f",
	"endTime": "2020-05-19 10:00:00"
}

1.4 Http查询设备号
请求
请求URL：platformInfos/queryDeviceIds.do
Post请求，具体参数如下表：
	属性
	类型
	必填
	备注

	username
	String
	是
	平台登录用户名

	password
	String
	是
	平录登陆密码



响应
Json字符串，具体参数如下表：
	属性
	类型
	备注

	flag
	String
	返回标识，“1”成功 “400”失败

	info
	String
	Flag的结果描述

	dataList
	List
	返回设备号集合


补充：接口返回标识（flag）和信息（info）说明
"0"："用户名或密码错误!"
"1"："成功"
"4"："未查询到数据!"
"102"："非法请求!"
"200"："无效用户!"
"101"： "参数校验异常：%s!"
"400"："失败!"
测试URL：
Json示例：（用户设备集）
http://gtd.vp.cn/platformInfos/queryDeviceIds.do?username=test001&password=666666
{
    "flag":"0",
    "info":"成功",
    "dataList":[
        "000000023724",
        "000000001234",
        "00000002459a"]
}
1.5 Http查询设备下所有paraid信息
请求
请求URL：platformInfos/queryParaidsDetailsByDeviceId.do
Post请求，具体参数如下表：
	属性
	类型
	必填
	备注

	username
	String
	是
	平台登录用户名

	password
	String
	是
	平录登陆密码

	idCode
	String
	是
	设备号（g_sensor_info : MCU_CODE）



响应
Json字符串，具体参数如下表：
	属性
	类型
	备注

	flag
	String
	返回标识，“1”成功 “400”失败

	info
	String
	Flag的结果描述

	idCode
	String
	设备号（g_sensor_info : MCU_CODE）

	dataList
	List
	设备下通道信息



dataList中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	sensorNum
	Int
	通道号（g_sensor_info : MCU_CHNUM）

	sensorName
	String
	通道名称（传感器名称 g_sensor_info）

	sensorTypeCode
	String
	通道类型编码（g_sensor_info : SENSOR_TYPE）

	sensorTypeName
	String
	通道类型名称（g_sensor_type_info : SENSOR_TYPE）

	paraidInfos
	List
	通道下paraid信息



paraidInfos中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	paraId
	String
	paraId（g_sensor_para_info : PARA_ID）

	paraType
	Int
	0原始数据 1结果数据（g_sensor_para_info : SOURCE_TYPE）

	paramNum
	Int
	通道下的参数序号（g_sensor_para_info : SENSOR_VALUE_NUM）

	unitName
	String
	物理量（g_sensor_para_info : VALUE）

	unit
	String
	单位（g_sensor_para_info : UNIT）


补充：接口返回标识（flag）和信息（info）说明
"0"："用户名或密码错误!"
"1"："成功"
"4"："未查询到数据!"
"5"："设备编号不能为空!"
"102"："非法请求!"
"200"："无效用户!"
"101"： "参数校验异常：%s!"
"400"："失败!"
测试URL：
Json示例：（设备通道所有配置的参数信息）
http://gtd.vp.cn/platformInfos/queryParaidsDetailsByDeviceId.do?username=test001&password=666666&idCode=000000023724
{
	"flag": "1",
	"info": "成功",
	"dataList": [{
		"sensorNum": 1,
		"sensorName": "MS46GL_蓝_模数",
		"sensorTypeCode": "3003",
		"sensorTypeName": "锚索测力计",
		"paraidInfos": [{
			"paraId": "000000023724ff0b0001000100000001",
			"paraType": 0,
			"paramNum": 1,
			"unitName": "频率",
			"unit": "Hz"
		}, {
			"paraId": "00000002372400ff0000000100340001",
			"paraType": 1,
			"paramNum": 1,
			"unitName": "模数",
			"unit": "digit"
		}]
	}, {
		"sensorNum": 2,
		"sensorName": "MS46GL_黑_模数",
		"sensorTypeCode": "3003",
		"sensorTypeName": "锚索测力计",
		"paraidInfos": [{
			"paraId": "000000023724ff0b0001000100000003",
			"paraType": 0,
			"paramNum": 1,
			"unitName": "频率",
			"unit": "Hz"
		}, {
			"paraId": "00000002372400ff0000000200340001",
			"paraType": 1,
			"paramNum": 1,
			"unitName": "模数",
			"unit": "digit"
		}]
	}],
	"idCode": "000000023724"
}
1.6 Http查询用户测点信息
请求
请求URL：platformInfos/queryUserPoints.do
Post请求，具体参数如下表：
	属性
	类型
	必填
	备注

	username
	String
	是
	平台登录用户名

	password
	String
	是
	平录登陆密码

	pointType
	int
	是
	测点类型（0:普通测点/1:3d测点）



响应
Json字符串，具体参数如下表：
	属性
	类型
	备注

	flag
	String
	返回标识，“1”成功 “400”失败

	info
	String
	Flag的结果描述

	dataList
	String
	返回数据集合



dataList中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	id
	String
	id

	name
	String
	测点名称

	projectId
	String
	工程id



补充：接口返回标识（flag）和信息（info）说明
"0"："用户名或密码错误!"
"1"："成功"
"4"："未查询到数据!"
"5"："测点类型不能为空!"
"6"："测点类型只能为0或1!"
"102"："非法请求!"
"200"："无效用户!"
"101"： "参数校验异常：%s!"
"400"："失败!"
测试URL：
Json示例：（用户测点集）
http://gtd.vp.cn/platformInfos/queryUserPoints.do?username=test001&password=666666&pointType=0
{
    "flag": "1",
    "info": "成功",
    "dataList": [
        {
            "id": 151,
            "projectId": 104,
            "name": "23353位移"
        },
        {
            "id": 3372,
            "projectId": 695,
            "name": "1"
        },
        {
            "id": 3374,
            "projectId": 695,
            "name": "11111"
        },
        {
            "id": 3682,
            "projectId": 104,
            "name": "1"
        },
        {
            "id": 3683,
            "projectId": 695,
            "name": "5分钟"
        },
        {
            "id": 3726,
            "projectId": 104,
            "name": "23556_1"
        },
        {
            "id": 3727,
            "projectId": 104,
            "name": "23556"
        },
        {
            "id": 3767,
            "projectId": 695,
            "name": "应变计"
        },
        {
            "id": 3857,
            "projectId": 695,
            "name": "a29ae69c-1"
        },
        {
            "id": 3858,
            "projectId": 695,
            "name": "a29ae69c-2"
        },
        {
            "id": 3867,
            "projectId": 104,
            "name": "23088"
        },
        {
            "id": 3870,
            "projectId": 695,
            "name": "SL01#-TP"
        },
        {
            "id": 3877,
            "projectId": 695,
            "name": "INZ1-A"
        },
        {
            "id": 3878,
            "projectId": 695,
            "name": "INZ1-B"
        },
        {
            "id": 3886,
            "projectId": 695,
            "name": "d2dedbba_1"
        },
        {
            "id": 3887,
            "projectId": 695,
            "name": "INys6-2-A"
        },
        {
            "id": 3888,
            "projectId": 695,
            "name": "INys6-2-B"
        },
        {
            "id": 3918,
            "projectId": 104,
            "name": "2308b-1"
        },
        {
            "id": 3920,
            "projectId": 928,
            "name": "变形量Δ1"
        },
        {
            "id": 3921,
            "projectId": 928,
            "name": "变形量Δ2"
        },
        {
            "id": 3922,
            "projectId": 928,
            "name": "变形量Δ3"
        },
        {
            "id": 4452,
            "projectId": 695,
            "name": "242ae位移"
        },
        {
            "id": 4453,
            "projectId": 695,
            "name": "242ae位移2"
        },
        {
            "id": 4454,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk1-1"
        },
        {
            "id": 4455,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk1-2"
        },
        {
            "id": 4456,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk1-3"
        },
        {
            "id": 4457,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk2-1"
        },
        {
            "id": 4458,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk2-2"
        },
        {
            "id": 4459,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk2-3"
        },
        {
            "id": 4460,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk3-1"
        },
        {
            "id": 4461,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk3-2"
        },
        {
            "id": 4462,
            "projectId": 976,
            "name": "SLgk3-3"
        },
        {
            "id": 4463,
            "projectId": 695,
            "name": "测试位移"
        }
    ]
}
1.7 Http查询测点下所有paraid信息
请求
请求URL：platformInfos/queryParaidsDetailsByPointId.do
Post请求，具体参数如下表：
	属性
	类型
	必填
	备注

	username
	String
	是
	平台登录用户名

	password
	String
	是
	平录登陆密码

	pointType
	int
	是
	测点类型（0:普通测点/1:3d测点）

	idCode
	String
	是
	测点id


响应
Json字符串，具体参数如下表：
	属性
	类型
	备注

	flag
	String
	返回标识，“1”成功 “400”失败

	info
	String
	Flag的结果描述

	idCode
	String
	测点id

	dataList
	List
	测点下参数信息



dataList中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	paraId
	String
	paraId（g_sensor_para_info : PARA_ID）

	paraName
	String
	物理量（g_sensor_para_info : VALUE）

	unit
	String
	单位（g_sensor_para_info : UNIT）

	digits
	Int
	保留小数位（g_sensor_para_info : DIGITS）

	idCode
	String
	测点id

	projectId
	String
	

	warnParaId
	String
	


补充：接口返回标识（flag）和信息（info）说明
"0"："用户名或密码错误!"
"1"："成功"
"4"："未查询到数据!"
"5"："测点类型不能为空!"
"6"："测点类型只能为0或1!"
"7"："测点id不能为空!"
"102"："非法请求!"
"200"："无效用户!"
"101"： "参数校验异常：%s!"
"400"："失败!"
测试URL：
Json示例：（测点所有配置的参数信息）
http://gtd.vp.cn/platformInfos/queryParaidsDetailsByPointId.do?username=test001&password=666666&pointType=0&idCode=151
{
    "flag": "1",
    "info": "成功",
    "dataList": [
        {
            "paraId": "s0000000015100000000000000000001",
            "paraName": "温度",
            "unit": "℃",
            "digits": 2,
            "warnParaId": "",
            "projectId": 104,
            "idCode": "151"
        },
        {
            "paraId": "s0000000015100000000000000000002",
            "paraName": "位移",
            "unit": "mm",
            "digits": 3,
            "warnParaId": "",
            "projectId": 104,
            "idCode": "151"
        }
    ],
    "idCode": "151"
}
1.8 Http查询测点集下所有测值最新数据及预警与否
请求
请求URL：dataChart/queryPointsNewestData.do
Post请求，具体参数如下表：
	属性
	类型
	必填
	备注

	username
	String
	是
	平台登录用户名

	password
	String
	是
	平录登陆密码

	idCodeStr
	String
	是
	测点id集，逗号间隔。（例：999999273,999999707,999999689


响应
Json字符串，具体参数如下表：
	属性
	类型
	备注

	flag
	String
	返回标识，“1”成功 “400”失败

	info
	String
	Flag的结果描述

	dataList
	List
	测点最新数据集



dataList中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	pointId
	String
	测点id

	pointName
	String
	测点名称 

	priority
	int
	测点下所有测值最近一天未处理预警最高级别（大于0代表有预警）
1一级/2二级/3三级 （一级 是最高级别 即最严重级别）

	paraDatas
	Int
	测点下所有测值最新数据集



paraDatas中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	paraId
	String
	paraId（g_sensor_para_info : PARA_ID）

	paraName
	String
	物理量（g_sensor_para_info : VALUE）

	unit
	String
	单位（g_sensor_para_info : UNIT）

	digits
	Int
	保留小数位（g_sensor_para_info : DIGITS）

	time
	String
	最新监测值采集时间

	paraValue
	String
	最新监测值 

	priority
	Int
	测值最近一天未处理预警最高级别（大于0代表有预警）
1一级/2二级/3三级 （一级 是最高级别 即最严重级别）

	idCode
	String
	测点id

	pointName
	String
	

	projectId
	String
	

	warnParaId
	String
	


补充：接口返回标识（flag）和信息（info）说明
"0"："用户名或密码错误!"
"1"："成功"
"4"："未查询到数据!"
"5"："测点编号集合不能为空!"
"6"："无数据权限!"
"102"："非法请求!"
"200"："无效用户!"
"101"： "参数校验异常：%s!"
"400"："失败!"
测试URL：
Json示例：（测点所有配置的参数信息）
http://gtd.vp.cn/dataChart/queryPointsNewestData.do?username=test001&password=666666&idCodeStr=999999273,999999707,999999689
{
	"flag": "1",
	"info": "成功",
	"dataList": [{
		"paraDatas": [{
			"paraId": "s0099999927300000000000000000001",
			"paraName": "液位变化",
			"unit": "mm",
			"time": "2021-04-30 04:00:00",
			"paraValue": "32.19",
			"digits": 2,
			"warnParaId": "",
			"pointName": "DNS-DEF-1",
			"projectId": 179,
			"idCode": "999999273",
			"priority": 0
		}, {
			"paraId": "s0099999927300000000000000000002",
			"paraName": "相对沉降量",
			"unit": "mm",
			"time": "2021-04-30 04:00:00",
			"paraValue": "1.22",
			"digits": 2,
			"warnParaId": "",
			"pointName": "DNS-DEF-1",
			"projectId": 179,
			"idCode": "999999273",
			"priority": 0
		}],
		"pointId": "999999273",
		"pointName": "DNS-DEF-1",
		"priority": 0
	}, {
		"paraDatas": [{
			"paraId": "s0099999968900000000000000000001",
			"paraName": "5分钟雨量",
			"valueType": "0073",
			"unit": "mm",
			"time": "2021-06-03 18:50:00",
			"paraValue": "0.0",
			"digits": 1,
			"warnParaId": "",
			"pointName": "雨量25e20--5分钟",
			"projectId": 538,
			"idCode": "999999689",
			"priority": 1
		}],
		"pointId": "999999689",
		"pointName": "雨量25e20--5分钟",
		"priority": 1
	}, {
		"paraDatas": [{
			"paraId": "s0099999970700000000000000000001",
			"paraName": "微应变",
			"unit": "με",
			"time": "2021-06-03 18:00:00",
			"paraValue": "-830.690",
			"digits": 3,
			"warnParaId": "",
			"pointName": "XS-VWS441212",
			"projectId": 549,
			"idCode": "999999707",
			"priority": 1
		}, {
			"paraId": "s0099999970700000000000000000002",
			"paraName": "温度",
			"unit": "℃",
			"time": "2021-06-03 18:00:00",
			"paraValue": "27.36",
			"digits": 2,
			"warnParaId": "",
			"pointName": "XS-VWS441212",
			"projectId": 549,
			"idCode": "999999707",
			"priority": 2
		}],
		"pointId": "999999707",
		"pointName": "XS-VWS441212",
		"priority": 1
	}]
}
1.9 Http查询参数数据
请求
请求URL：dataChart/queryParaShareDataList.do
Post请求，具体参数如下表：
	属性
	类型
	必填
	备注

	username
	String
	是
	平台登录用户名

	password
	String
	是
	平录登陆密码

	idCode
	String
	是
	paraid

	startTime
	String
	是
	查询设备起始时间，格式”yyyy-mm-dd hh24:mi:ss”

	endTime
	String
	是
	查询设备结束时间，格式”yyyy-mm-dd hh24:mi:ss”



响应
Json字符串，具体参数如下表：
	属性
	类型
	备注

	flag
	String
	返回标识，“0”代表用户名密码不对，“20”代表此用户无查询此设备权限，“2”代表查询数据未完成，“3”代表查询数据已完成。“4”代表未查询到数据

	info
	String
	Flag的结果描述

	dataList
	List
	返回数据集合，最大1000条。

	endTime
	String
	dataList最后一条数据日期，flag为2则下次请求作为起始时间查询。

	idCode
	String
	



dataList中每个元素的参数如下：
	属性
	类型
	备注

	id
	String
	id

	paraId
	String
	paraId

	paraValue
	String
	数据值

	collectTime
	String
	采集时间

	systemTime
	String
	系统接收时间

	unitName
	String
	物理量（参数名称）

	unit
	String
	单位

	collectT
	Date
	

	systemT
	Date
	


注：数据排序按采集时间升序
补充：接口返回标识（flag）和信息（info）说明
"0"："用户名或密码错误!"
"20"："该用户无查询此设备权限!"
"2"："数据未完成!"
"3"："数据已查询完成!"
"4"："未查询到数据!"
"5"："参数编码不能为空!"
"6"："开始、结束时间不能为空!"
"7"："开始、结束时间格式不正确!"
"8"："开始时间不能大于结束时间!"
"9"："不存在此paraid!"
"102"："非法请求!"
"200"："无效用户!"
"101"： "参数校验异常：%s!"
"400"："失败!"

测试URL：
Json示例：（结果数据）
http://gtd.vp.cn/dataChart/queryParaShareDataList.do?username=test001&password=666666&startTime=2020-05-01%2000:00:00&endTime=2020-05-19%2011:00:00&idCode=s0000000499100000011000000000002
{
	"flag": "3",
	"info": "数据已查询完成!",
	"dataList": [{
		"id": "878857412",
		"paraId": "000000026a3eff060001000100000002",
		"paraValue": "2982.8787",
		"collectTime": "2021-12-14 16:00:00",
		"systemTime": "2021-12-14 16:00:36",
		"unitName": "频率",
		"unit": "Hz",
		"collectT": "Dec 14, 2021 4:00:00 PM",
		"systemT": "Dec 14, 2021 4:00:36 PM"
	}, {
		"id": "879178854",
		"paraId": "000000026a3eff060001000100000002",
		"paraValue": "2982.6675",
		"collectTime": "2021-12-14 18:40:00",
		"systemTime": "2021-12-14 18:40:36",
		"unitName": "频率",
		"unit": "Hz",
		"collectT": "Dec 14, 2021 6:40:00 PM",
		"systemT": "Dec 14, 2021 6:40:36 PM"
	}, {
		"id": "879194310",
		"paraId": "000000026a3eff060001000100000002",
		"paraValue": "2982.6558",
		"collectTime": "2021-12-14 18:50:00",
		"systemTime": "2021-12-14 18:51:18",
		"unitName": "频率",
		"unit": "Hz",
		"collectT": "Dec 14, 2021 6:50:00 PM",
		"systemT": "Dec 14, 2021 6:51:18 PM"
	}, {
		"id": "879211876",
		"paraId": "000000026a3eff060001000100000002",
		"paraValue": "2982.6157",
		"collectTime": "2021-12-14 19:00:00",
		"systemTime": "2021-12-14 19:00:36",
		"unitName": "频率",
		"unit": "Hz",
		"collectT": "Dec 14, 2021 7:00:00 PM",
		"systemT": "Dec 14, 2021 7:00:36 PM"
	}, {
		"id": "879241333",
		"paraId": "000000026a3eff060001000100000002",
		"paraValue": "2982.5872",
		"collectTime": "2021-12-14 19:10:00",
		"systemTime": "2021-12-14 19:10:57",
		"unitName": "频率",
		"unit": "Hz",
		"collectT": "Dec 14, 2021 7:10:00 PM",
		"systemT": "Dec 14, 2021 7:10:57 PM"
	}],
	"idCode": "000000026a3eff060001000100000002",
	"endTime": "2021-12-14 19:10:00"
}
                                                                        基康仪器股份有限公司
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